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3-fligeliges Kunststofffenster,

erf. R'w: = 33 dB
Uy-Wert: = 1,00 W/(m3K)
g-Wert: = 0,32

Us-WErt: = 0,50 W/(m?K)

Typ &4:

2-fligeliges Kunststoffstulpfenster,

erf. R'w: = 33 dB
Uy-Wert: = 1,00 W/(m?K)
g-Wert: =<0,32

Ug-WErt: = 0,50 W/(m?K)

Typ *

L-fligeliges Kunststofffenster,

erf. R'w: = 33 dB
Uy-Wert: = 1,00 W/(m3K)
g-Wert: = 0,32

Ug-WErt: = 0,50 W/(m?K)

3-fligeliges Kunststofffenster,
1 x Druckentflastungsfenster

erf. R'w: = 33 dB

Uy-Wert: = 1,00 W/(m3K)

g-Wert: =0,32
Ug-WErt: = 0,50 W/(m?K)

Typ 5

1-flijg.eliges Kunststofffenster,

erf. R'w: = 33 dB

Uy-Wert: = 1,00 W/(m?K)

g-Wert: =0,32
Ug-WErt: = 0,50 W/(m?K)

Typ 8

Planung
: Freiraumplaner
Finnbahn
0KG -0,10
= 207,40 G.NHN
0KG Bestand -0,60
SZ.= +206,90 (.NHN
. T T OKG Bestand -0,86
e = +206,64 U.NHN

Fenstertypen:
Typ 1 Typ 2. Typ 3:

3-fliugeliges Kunststofffenster,

2 x Druckentlastungsfenster
erf. R'w: = 33 dB

Uy-Wert: = 1,00 W/(m?K)
g-Wert: =0,32

Ug-WErt: = 0,50 W/(m?K)

Typ 6

Lamellenfenster,
elekfrische Ansteuerung
erf. R'w: = 33 dB
Uy-Wert: < 1,00 W/(m?K)
g-Wert: =<0,32

Ug-WErt: = 0,50 W/(m?K)

‘I-flijg'eliges Lichtschachtfenster, Kunststoff

GroBe (bxh): 1,000 x 1,000m

erf. R'w: = 33 dB

Uy-Wert: = 1,00 W/(m3K)

g-Wert: = 0,32
Ug-WErt: = 0,50 W/(m?K)
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Notausgang

| Gelandeverlauf

Fundament Vordach,
nA TWP d = 80 cm
0K -0,47
UK -1,27
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| Horsaa

o

fahlgrundung vorlaufig
ange n.A.
| Tragwerksplanung
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Planzeichen

AW = Auflenwand
W = Innenwand
DA = Dach

DE = Decke

BP = Bodenplatte
FP = Fundamentplatte
ATR = AuBlentreppe
ITR = Innentreppe
uz = Unterzug

Uz = Uberzug
STZ  =Stitze

TUrbezeichnungen

AT = Auflentir

IT = Innentlr

T90 = Feuerschutztir 90 min
feuerbestandig

T30 = Feuerschutztir 30 min
feuerhemmend

RS = Rauchschutztiir

DS = Tir dichtschlieBend

NA = Notausgangstir

mit akust. Alarmierung

DSS  =Tir dichtschliefend
+ selbstschlieflend
RB = Rohbaudffnung
WOM = Wandbsffnungsmaf
FW =Feuerwehr Zugang

E WD = Wanddurchbruch
UZD  =Unterzugdurchbruch

|2 WWS = waagerechter
Wandschlitz

SWS  =senkrechter
Wandschlitz

D WSR = Wandschlitz rund

OKFF = Oberkante FertigfuBboden

= erkanre ro

/T OKFF = Oberkante FertigfuBboden
N

(O

Stahlbeton
/|

,"/7,°/”] Beton unbewehrt
e

Beton Fertigteil

N Beton, WU

FT = Betonfertigteil HKV  =Heizkreisverteiler
OK = Oberkante HK = Heizkorper

UK = Unterkante L = Liftung

FF = FertigfuBboden S = Sanitar

RF = Rohfuflboden K = Kalte

RD = Rohdecke E = Elektro

GK = Gipskarton EUV = Elektrounterverteilung
AHD = Abhangdecke ZST = Aullenzapfstelle
LRH = Lichte Raumhdhe RR = Regenfallrohr

DF = Dehnfuge FR = Futterrrohr

DEF  =dauerelastische Fuge NA = Notausgang

Fensterbezeichnungen

FE = Fenster
BRH = Brustungshdéhe fertig, FA-001
Angabe ab OK FF
BR = Bristungshohe roh, fehlende Angaben
Angabe ab OK RFB
= Fensterhche
=verschlossenes Fenster IA-001
= 6ffenbares Fenster
B Brandwand in Abstimmung
Bauart einer Brandwand
Feuerwiderstandsfahigkeit A-001
Rauchwarmeabzug
Wandhydrant Anderungsnummer

Feuerldscheinrichtung

N O EHFEEEE 5
17 T | |=||<| |m mm
!>!!E -

BD = Bodendurchbruch WDR  =Wanddurchbruch rund
DD = Deckendurchbruch RH = Rohrhilse
RHS  =Rohrsohle
FBA  =FuBbodenaussparung RA = Rohrachse
FBS  =FuBbodenschlitz
DKS = Deckenschlitz % KB =Kernbohrung
DKA = Deckenaussparung
OK RD I OKRD XZ  OKFF = Oberkante
+2 55 M 12 59 Deckenversprung FertigfuBboden
' : ' OKRF = Oberkante
I RohfuBboden
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Dammung, weich Boden, GK
gewachsen

Kies GK feuchtraumseitig

Dammung EPS
hydrophobiert

Dammung XPS S 7| Sand GK Massivbauplatte
S feuerbestandig

Gefalledammung Vollholz, quer zur GK feuerbestandig
Faser geschnitten

07 o Leichtbeton Stahl Mortel - GK erhohte Schallschutz-
o anforderungen
Mauerwerk, Tr Leichtmetall Loooooay]  Estrich - Tur mit Schwelle
ARRRRRRNS
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