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⌀ 0,035

Achse 3,092 UKRD

WS-E
0,110x0,293

OK 2,946 UKRD

WS-E
0,230x0,110

OK 1,545 UKRD WS-E
0,110x0,230
OK +1,545 UKRD

WS-E
0,293x0,110
OK +2,946 UKRD

DD-S
⌀ 0,250

KBZ - 0,820x0,640
OK 0,110 UKRD

BD-S
⌀ 0,200

KBZ - 0,710x0,370
OK 0,000 UKRD

KBZ - 1,000x0,750
OK 0,000 UKRD

KBZ - 1,088x0,640
OK 0,110 UKRD

KBZ - 0,330x0,130
OK 0,385 UKRD

DD-S
⌀ 0,200

Schachtwände: Stb. OZ b/h = 25/110
Abmauerung nach Installation: nichtrag. MW 
Kalksandstein d = 24, RDK 2,0

DD-E
0,250x1,000 

horizontales Quadratstahlrohr
S235, 260x180/8

WD-S
⌀ 0,080

Achse 0,300 UKRD
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-
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W
 0

,2
7
5
m

a
b
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OK-SW 0,275m
ab OKR

OK-SW 0,275m
ab OKR

KBZ - 1,430x0,550
OK 0,000 UKRD

KBZ - 0,220x0,060
OK 0,220 UKRD

BD-S
⌀ 0,100
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Typ 05
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IT.02.201.02
Typ 06
RB 1,135x2,410
WÖM 1,135×2,260
i.L. min 0,900

Stahlverbundstütze,
mit Stabbewehrung n.A. TWP
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VK RD

Personen Aufzug
als Durchlader:
barrierefrei, Fahrkorb: 
1,20 x 2,25 x 2,20 m
Nutzlast: 1200 kg / 16 
Personen

Büroraum

NF 3
LRH: 2,850

17,380
Kautschuk

Ist (m²): 18,55 m2

Seminarraum

222

NF 5
LRH: 3,650
U: 32,891
B: Kautschuk
Ist (m²): 63,35 m2

Büroraum

204

NF 3
LRH: 2,850
U: 17,355
B: Kautschuk
Ist (m²): 18,49 m2

Labor f. analyt.-präparativ-chem. Arbeiten, Labor S1

218.1

NF 3
LRH: 4,050
U: 22,198
B: Feinsteinzeug
Ist (m²): 25,75 m2

Büroraum, vertraulich

203

NF 3
LRH: 2,850
U: 17,363
B: Kautschuk
Ist (m²): 18,54 m2

Labor f. analyt.-präparativ-chem. Arbeiten, Labor S1

218

NF 3
LRH: 4,050
U: 40,599
B: Feinsteinzeug
Ist (m²): 90,84 m2

Installationsschacht

272

TF
LRH: 4,195
U: 14,300
B: Streichabdichtung
Ist (m²): 12,15 m2

WC barrierefrei

220

NF 7
LRH: 2,850
U: 11,494
B: Keramische Fliesen
Ist (m²): 8,21 m2

Putzmittelraum

201

NF 7
LRH: 2,850
U: 11,887
B: Fliesen
Ist (m²): 7,09 m2

VF

245

VF
LRH: 2,850
U: 48,233
B: Kautschuk
Ist (m²): 41,51 m2

VF

241

VF
LRH: 4,050
U: 45,823
B: Werkstein
Ist (m²): 42,06 m2

Aufzugsschacht

246

VF
LRH: 4,050
U: 9,200
B:
Ist (m²): 5,04 m2

Vorraum WC D

219

NF 7
LRH: 2,850
U: 9,858
B: Keramische Fliesen
Ist (m²): 5,87 m2

WC H

221.1

NF 7
LRH: 2,850
U: 14,136
B: Keramische Fliesen
Ist (m²): 8,17 m2

Teeküche

202

NF 1
LRH: 4,050
U: 13,887
B: Fliesen
Ist (m²): 11,38 m2

Eingangshalle / Foyer

240

VF
LRH: 2,750
U: 55,731
B: Werkstein
Ist (m²): 81,78 m2

Schacht Kalt

274

TF
LRH: 4,195
U: 5,600
B: Streichabdichtung
Ist (m²): 1,79 m2

Schacht Warm

273

TF
LRH: 4,195
U: 4,540
B: Streichabdichtung
Ist (m²): 1,27 m2

WC D

219.1

NF 7
LRH: 2,850
U: 13,954
B: Keramische Fliesen
Ist (m²): 10,02 m2

Vorraum WC H

221

NF 7
LRH: 2,850
U: 8,369
B: Keramische Fliesen
Ist (m²): 4,36 m2
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Objektplanung beinhaltet:
- Brandschutzkonzept LP4 vom 09.09.2025
- Laborplanung vom 14.08.2025
- Positionspläne Tragwerksplanung LP4 vom 08.08.2025
- Ausführungsplanung TGA , vom 28.09.2025
- S&D-Planung vom 06.05.2026
- Lageplan Freianlagenplanung vom 19.12.2025
- Bauteilangaben EFH 40, vom 13.06.2025
- Bestandsplan TGA Leitungen "2020-01-13_BPV_PN_Ausschnitt Hoern Masterplan mit 
Kataster_GIM" vom 15.01.2021

Hinweis zu SuD in Kernbohrzonen:
Die in den Kernbohrzonen dargestellten Durchbrüche (SuD) sind im vorliegenden Plan 
lage- und geometriebezogen vereinfacht dargestellt. Zugehörige textliche Angaben (z. B. 
Dimensionen, Medienzuordnung, Höhenlagen) sind zur Wahrung der Planlesbarkeit nicht 
dargestellt.
Für die Ausführung sind daher ergänzend und vorrangig die Planunterlagen der 
Fachplanung TGA maßgebend heranzuziehen.

Flächenabgleich SOLL-IST (Stand: 03.08.2026):

IST:    SOLL:
NF 1-6: 2.204,08 m²   2200,00 m² (0,19% Abweichung)
NF 7:   195,60 m²     213,00 m²
NRF Gesamt: 4544,05 m²    -

% VF an NRF: 24,12 %   26,30 % 
% TF an NRF: 23,07 %    -
% NF 7 an NRF:   4,31 %     4,70 %
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