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Hinweise
- Die Darstellung der Pump- und Brunnenablaufleitungen erfolgt
nachrichtlich.
- Sofern noch keine optische Inspektion vorhanden ist, ist eine eventuelle
Sanierungserfordernis vor Ort mit der Bauleitung abzustimmen.
- Die genaue Lage vorhandener Versorgungsleitungen und Kanäle ist vor
Baubeginn evtl. mittels Suchschachtung zu prüfen.
- Kreuzende Kanäle und Versorgungsleitungen sind in Gräben zu sichern.
Bei Abweichungen des Bestands von den Plänen ist umgehend die
Bauleitung zu informieren.
- Alle neuen Rohre PP SN 10 und Druckrohrleitungen PE100 SDR 11,
sofern nicht anders vermerkt.
- Alle neuen Schächte DN 1000 B, sofern nicht anders vermerkt.
- Alle Schächte mit einer Tiefe von mehr als 5,00 m werden, falls nicht
bereits vorhanden, mit einer Absturzsicherung mit einem Schienensystem
und einer stationären Einstieghilfe nachgerüstet.
- Das Baugelände befindet sich in Wasserschutzzone II. Schmutz- und
Mischwasserkanäle sind mit einer mineralischen Kapselung d=30 cm zu
umhüllen.
- Alle Rohrleitungen sind auf einer Bettung d=10 cm zu lagern.
- Als Stabilisierung in Rohrgräben oder Baugruben unterhalb von
Rohrbettung und Schächten kornabgestuftes Hartkalkstein-Mineralgemisch,
Körnung 0/56 mm, liefern, einbauen und verdichten, ≥ 100 % DPr, d=30 cm
gem. Bodengutachten. Als Trenn- und Filterlage zwischen anstehendem
Boden und Kanalgrabenverfüllung Filtervlies, mind. GRK 3, liefern und
einbauen.
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