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Übergreifend
Standard Details Treppen

Höhe ± 0,00m entspricht +34,95m üNHN
Wasserstand im Endzustand (Bemessungsstand): 
-8,95m entspricht +26,00m üNHN 

A B

D C

Erweiterungsbau
Bauteil 1

Bauteil 3

Ba
ut
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Raumnummer
Raumbezeichnung

Raumtypen-Nr.*
Ordnungsnummer*
Nettogrundfläche

*gem. Anlage 4 - Raumanforderungsprofil

Raumstempel:

Abkürzungen Türen:

DSS dichte Tür selbstschliessend

IBO im Betrieb offen
RS Rauchschutztür

STü Schiebetür
T30 feuerhemmende Tür
T90 feuerbeständige Tür 

DS dichtschließende Tür

37dB Schallschutzanf. Tür Rw

Putz mit AnstrichPU

SB

Abkürzungen Oberflächen:

SP

AN1

Spachtel, Q2
mit Anstrich Sichtbetonqualität 

Anstrich gemäß Farblegende

AK AkustikbekleidungFL Fliesenbelag

F/D Feuerlöschleitung/Druckluft
NA Notausgang / Notausstieg

NÖ-A Nachströmöffnung mit 
automatischer Auslösung

RAS Rauchansaugsystem
RA Rauchabzug
SHH Sprühflut/Hydrant/HDWN

Abkürzungen Allgemein:

AZ Aufzug
BRH OKFF bis OK Brüst. Roh
BRH* OKFF bis OK Fensterbrett

DF Gebäudedehnfuge

HGW Höchster gemessener
Grundwasserstand

HK Heizkörper
IR Installationsraum
LRH Lichte Raumhöhe

OKR/F Oberkante Roh / Fertig
RR Regenfallrohr
SB Bodensohle
TGA Technische Gebäudeaustattung
TH Treppenhaus
UKR/F Unterkante Roh / Fertig
VKR/F Vorderkante Roh / Fertig
VR Ventilationsrohr

F90 BW Brandwand, feuerbeständig (BR), 90 min

G30 Brandschutzanforderung Verglasung
FS-V 30 Feuerschutzvorhang
RS-V 30 Rauchschutzvorhang
FS-ST 30 Feuerschutzschiebetor
FS-Tor 90 Feuerschutztor

1 Feuerwiderstandsdauer 30/60/90min

Abkürzungen Brandschutz:

NÖ Nachströmöffnung 1

1

1

1

1B1 schwer entflammbar
B2 normal entflammbar
A1, A2 nicht brennbar

Anforderungen Brandschutz an Bauteile:

F90 Bauteil feuerbeständig (fb), 90 min
F60 Bauteil hochfeuerhemmend (hfh), 60 min
F30 Bauteil feuerhemmend (fh), 30 min

F90 BWqual. Bauteil mit Brandwandqualität, 90 min

≤ 72,5 = Absturzsicherung
Holm i. Scheibenzwi.-R.

BRH*

BA Bodenablauf

S rauchdichte Tür selbstschliessend

ANMERKUNGEN:
Alle Maßnahmen sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen! 
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Brüstungshöhen und Türhöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden (OKFF). Die lichte Raumhöhe bezieht sich auf Fertigmaße. 
Oberkante Fertigfußboden/Unterkante Abhangdecke bzw. Rohbaudecke. Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße. 

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Tragwerksingenieurs und der Fachingenieure einschließlich 
Brandschutzgutachter! Möblierung stellt nur die Funktionalität dar.

Sichtbetonqualität min. SB2, höhere Qualitäten sind im Grundriss gekennzeichnet

OKFF

OKRF

Boden- / DeckendurchbruchBD/DD

Legende

Höhe OKFF

Höhe OKRD

Gefälle in Prozent

OK Fertigfußboden

Verdeckt

Erdreich

Trockenbau

Mauerwerk

Stahlbeton

2%

+2,50

+2,50

Bestand

Dämmung

Untersicht

Möblierung durch Nutzer

Fluchttürverriegeleung allgemein / Vorführbereich

OK Rohfußboden Antrieb motorischM
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 VK Putz

F90 BW 

 VK Antrittsstufe

Stufenvorderkantenmarki
erung jeweils an An- und 

Austritt gem. DIN 18040-1 
Barrierefreies Bauen

Stufennmarkierung jeweils an An- 
und Austritt gem. DIN 18040-1 
Barrierefreies Bauen

SB3 Schalungsglatt

Fuge Bodenbelag
d=10 mm

 VK Fassade

VK Putz

Fußboden Detail s.
BA.R09-BS 

 VK Putz

SB3 Schalungsglatt

SB3 Schalungsglatt

SB3 Schalungsglatt

SB3 Schalungsglatt

SB3 Schalungsglatt

SB3 Schalungsglatt

SB3 Schalungsglatt

Markierung an An- und 
Austritt gem. DIN 18040-1 
Barrierefreies Bauen

Fußboden Deatil s.
BA.R10-BS 

s. Detail
201-03

OK Fußleiste

OK Fußleiste

Fußboden Deatil s.
BA.R09-BS 

Fußboden Deatil s.
BA.R09-BS 

SB3 Schalungsglatt

 VK Putz

 VK Putz

 VK Putz

s. Detail
210-06

s. Detail
201-04

s. Detail
201-05

s. Detail
201-07

Fußboden Detail s.
BA.R10-BS 

Fuge Bodenbelag
d=10 mm

Fußboden Detail s.
BA.R09-BS 

 VK Austrittsstufe

VK Handlauf Ø45 mm

Stb-Fertigteil, unterseite in SB3 Qualität, 
Aufrtitt und Steigung gem. FB Aufbau  

Stb-Fertigteil, unterseite in SB3 Qualität, 
Aufrtitt und Steigung gem. FB Aufbau  

Treppenwange Stahl d=10mm, Flachstahl 
H x B, Abstand nach Stat. Erfordernis. 
Farbe wie Geländer gem. Bemusterung  
Detail s. Plan "DE 201-05" 

Treppenwange Stahl d=10mm, Flachstahl 
H x B, Abstand nach Stat. Erfordernis. 

Farbe wie Geländer gem. Bemusterung  
Detail s. Plan "DE 201-05" 

Treppenwange Stahl d=10mm, Flachstahl 
H x B, Abstand nach Stat. Erfordernis. 
Farbe wie Geländer gem. Bemusterung  
Detail s. Plan "DE 201-05" 

Treppenwange Stahl d=10mm, Flachstahl 
H x B, Abstand nach Stat. Erfordernis. 

Farbe wie Geländer gem. Bemusterung  
Detail s. Plan "DE 201-05" 
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Aufzug 
1,1 x 1,4 m

(2.UG - 3.OG)

SB3 Schalungsglatt

 VK Handlauf

Handlauf

Handlauf
Stabgeländer

 VK Putz

 VK Putz

VK Geländer 40mm

Fuge d=15 mm

s. Detail
201-01

Stufenmarkierung jeweils an 
An- und Austritt gem. DIN 
18040-1 Barrierefreies Bauen

Fuge Bodenbelag
d=10 mm

Fuge d=15 mm

Fuge d=15 mm

Fußboden Deatil s.
BA.R10-BS 

 VK Austrittsstufe
VK Putz

 VK Antrittsstufe

VK Ausklinkung

VK Podest
VK Ausklinkung

F90 BW F90 BW 

F90 BW 

VK Putz

Handlauf Ø45 mm
Stabgeländer

Handlauf Ø45 mm

Stabgeländer

Stufennmarkierung 
jeweils an An- und Austritt 
gem. DIN 18040-1 
Barrierefreies Bauen

EG

1.OG

1.OG

9 STG
16,46 x 28,0cm

11 STG
16,65 x 28,0cm

9 STG
16,65 x 28,0cm

10 STG
16,41 x 28,0cm

10 STG
16,41 x 28,0cm

11 STG 
16,65 x 28,0cm

10 STG
16,41 x 28,0cm

EG

1.OG

Schnitt A - A Treppenhaus Schnitt B - B Treppenhaus

1.OG

BR
H

 0
,9

0
BR

H
 0

,9
0

9 STG, 16,65 x 28,0cm

10 STG, 16,41 x 28,0cm11 STG, 16,65 x 28,0cm

Untere Treppenläufe s. Plan Nr. N202 Untere Treppenläufe s. Plan Nr. N202

Detaillierung Geländer siehe
Plan N721

Obere Treppenläufe s. Plan Nr. N209 Obere Treppenläufe s. Plan Nr. N209

1.OG

11 STG ; 16,41 x 28,0

Grundriss TRH 9 _ Erdgeschoss  M 1:20 Grundriss TRH 9 _ 1. Obergeschoss Höhe +5,64  M 1:20
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Treppenlauf

SB3
schalungsglatt

SB3
schalungsglatt

SB3
schalungsglatt

Zwischenpodest

Auflager FT-Treppenlauf:
Elastomerlager, Tronsole Typ F 

gem. Angabe Statik

Abdeckung/Fußleiste 
gleich wie Treppenwange 
d=10mm 

Unterlegbleche, 
Toleranzausgleich

FB-Details s. 
BA.R10-BS

FB-Details s. 
BA.R09-BS

Auflager FT-Treppenlauf:
Elastomerlager, Tronsole Typ F 

gem. Angabe Statik

Dauerelastische Fugendichtung
Farbe gem. Besmusterung, 

Randdämmstreifen aus MiWo 

SB3
schalungsglatt

SB3
schalungsglatt

Geschossdecke

Handlauf gem. Detail DE 
2xx-xx, Befestigung 
geschweißt 

Stb-Wand

Putz 15-20mm

Handlauf gem. 
Detail DE 201-07

SB3
schalungsglatt

SB3
schalungsglatt

FB-Details s. 
BA.R09-BS

Dauerelastische Fugendichtung
Farbe gem. Besmusterung, 

Randdämmstreifen aus MiWo 

Auflager FT-Treppenlauf:
Elastomerlager, Tronsole Typ F 

gem. Angabe Statik

Barrierefreiheit: 
Stufenmarkierung an Antritts- 
und Austrittsstufe gem. DIN 
18040-1 im Treppenhaus, 
20x50mm, gem. Bemusterung

Geschossdecke

FB-Details s. 
BA.R09-BS

Barrierefreiheit: Stufenmarkierung an Antritts- 
und Austrittsstufe gem. DIN 18040-1 im 
Treppenhaus, 20x50mm, gem. Bemusterung

Dauerelastische Fugendichtung
Farbe gem. Besmusterung, 
Randdämmstreifen aus MiWo 

elastische Fuge
elastische Fuge

elastische Fuge

Winkelstufe aus Terazzo-
Werkstein, d=30mm, 
vollflächig verlegt in Mittelbett 
10mm

Winkelstufe aus Terazzo-
Werkstein, d=30mm, 

vollflächig verlegt in Mittelbett 
10mm

Geschossdecke

SB3
schalungsglatt

FB-Details s. 
BA.R10-BS

SB3
schalungsglatt

SB3
schalungsglatt

Winkelstufe aus Terrazzo-
Werkstein, d=30mm, vollflächig 

verlegt in Mittelbett 10mm

Dauerelastische Fugendichtung
Farbe gem. Besmusterung, 
Randdämmstreifen aus MiWo 

Barrierefreiheit: Stufenmarkierung an Antritts- 
und Austrittsstufe gem. DIN 18040-1 im 
Treppenhaus, 20x50mm, gem. Bemusterung

SB3
schalungsglatt

Auflager FT-Treppenlauf:
Elastomerlager, Tronsole Typ F 

gem. Angabe Statik

Elastische Fuge, Farbe 
gem. Bemusterung 

Obergurt aus 2 xFlachstahl 40/5 mm, oberer Gurt 
durchgehend als Verbindung alle Geländersegmente 
anschließend glattschleiffen und lackiert gem. Bemusterung 
Geländer Farbe  

Unterergurt Flachstahl 40/10 mm, glattschleiffen und 
lackiert gem. Bemusterung Geländer Farbe  

DE 201-01
Auflager an Podest 23cm DE 201-03

Unterer Auflager an Geschossdecke 28cm
 

DE 201-06
Handlauf und Gelände

DE 201-02
Oberer Auflager an Geschossdecke 28cm
 

DE 201-05
Handlauf/ Gelände 
Treppenauge

DE 201-04
Unterer Auflager an Geschossdecke 23cm

23
15

5

5 15

12 3 8512 12 12 12

1 11 1 11 1 11 1 11 1 115

4 151

2 15 418

815 2

12
9

xx

5

Fuge 10mm, 
Dichtschnur 

Abschlussprofil 
h=100 mm

Abschlussprofil 
h=100 mm

Abschlussprofil 
h=60-160 mm

Geländerkonstruktion: Treppenwange 
aus Stahlblech, d=10mm 
Befestigt an Treppe durch Flachstahl 
120/90/10mm, Abstand nach stat. 
Erfordernis. Angeschweißte 
Geländerstäbe 40/10mm, Ober- und 
Untergurt 40/10mm , anschließend 
glattgeschlieffen und lackiert gem. 
Bemusterung Geländer Farbe

2≥545

65
45

05
4

5
13

Holzhandlauf, Eiche, D=45mm, 
Farbe gem. Bemusterung, 
Befestigung ohne Rosette mittels 
L-förmigem Rundrohr mit 
eingeklebter Gewindestange, 
Edelstahl, Beschichtung gem. 
Bemusterung, Stärke und 
Abstände gem. stat. Erfordernis

VK Putz 

DE 201-07
Handlauf Detail 1:5

, 1:10, 1:5

KRA allgemeine FortschreibungTeam rw+21.02.2025
KRA allgemeine FortschreibungTeam rw+07.03.2025

Detail 1:10

Detail 1:10

KRA allgemeine FortschreibungTeam rw+21.03.2025
KRA allgemeine FortschreibungTeam rw+04.04.2025
KRA allgemeine FortschreibungTeam rw+27.06.2025
KRA PhasenabschlussTeam rw+21.07.2025
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