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N208_aSD Treppe, N208 aSD Treppe_Brüstung

Höhe ± 0,00m entspricht +34,95m üNHN
Wasserstand im Endzustand (Bemessungsstand): 
-8,95m entspricht +26,00m üNHN 
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Erweiterungsbau
Bauteil 1

Bauteil 3

Ba
ut
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Raumnummer
Raumbezeichnung

Raumtypen-Nr.*
Ordnungsnummer*
Nettogrundfläche

*gem. Anlage 4 - Raumanforderungsprofil

Raumstempel:

Abkürzungen Türen:

DSS dichte Tür selbstschliessend

IBO im Betrieb offen
RS Rauchschutztür

STü Schiebetür
T30 feuerhemmende Tür
T90 feuerbeständige Tür 

DS dichtschließende Tür

37dB Schallschutzanf. Tür Rw

Putz mit AnstrichPU

SB

Abkürzungen Oberflächen:

SP

AN1

Spachtel, Q2
mit Anstrich Sichtbetonqualität 

Anstrich gemäß Farblegende

AK AkustikbekleidungFL Fliesenbelag

F/D Feuerlöschleitung/Druckluft
NA Notausgang / Notausstieg

NÖ-A Nachströmöffnung mit 
automatischer Auslösung

RAS Rauchansaugsystem
RA Rauchabzug
SHH Sprühflut/Hydrant/HDWN

Abkürzungen Allgemein:

AZ Aufzug
BRH OKFF bis OK Brüst. Roh
BRH* OKFF bis OK Fensterbrett

DF Gebäudedehnfuge

HGW Höchster gemessener
Grundwasserstand

HK Heizkörper
IR Installationsraum
LRH Lichte Raumhöhe

OKR/F Oberkante Roh / Fertig
RR Regenfallrohr
SB Bodensohle
TGA Technische Gebäudeaustattung
TH Treppenhaus
UKR/F Unterkante Roh / Fertig
VKR/F Vorderkante Roh / Fertig
VR Ventilationsrohr

F90 BW Brandwand, feuerbeständig (BR), 90 min

G30 Brandschutzanforderung Verglasung
FS-V 30 Feuerschutzvorhang
RS-V 30 Rauchschutzvorhang
FS-ST 30 Feuerschutzschiebetor
FS-Tor 90 Feuerschutztor

1 Feuerwiderstandsdauer 30/60/90min

Abkürzungen Brandschutz:

NÖ Nachströmöffnung 1

1

1

1

1B1 schwer entflammbar
B2 normal entflammbar
A1, A2 nicht brennbar

Anforderungen Brandschutz an Bauteile:

F90 Bauteil feuerbeständig (fb), 90 min
F60 Bauteil hochfeuerhemmend (hfh), 60 min
F30 Bauteil feuerhemmend (fh), 30 min

F90 BWqual. Bauteil mit Brandwandqualität, 90 min

≤ 72,5 = Absturzsicherung
Holm i. Scheibenzwi.-R.

BRH*

BA Bodenablauf

S rauchdichte Tür selbstschliessend

ANMERKUNGEN:
Alle Maßnahmen sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen! 
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Brüstungshöhen und Türhöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden (OKFF). Die lichte Raumhöhe bezieht sich auf Fertigmaße. 
Oberkante Fertigfußboden/Unterkante Abhangdecke bzw. Rohbaudecke. Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße. 

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Tragwerksingenieurs und der Fachingenieure einschließlich 
Brandschutzgutachter! Möblierung stellt nur die Funktionalität dar.

Sichtbetonqualität min. SB2, höhere Qualitäten sind im Grundriss gekennzeichnet
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Legende
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Erdreich

Trockenbau

Mauerwerk
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Bestand

Dämmung

Untersicht

Möblierung durch Nutzer

Fluchttürverriegeleung allgemein / Vorführbereich
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VK Wand

Stufe massiv, Belag Betonwerkstein
akustisch entkoppelt

Fertigteillauf, an Auflagern entkoppelt, 
Belag Betonwerkstein zusätzlich
akustisch entkoppelt

Wanddämmung
MW WAA 035

d=160mm
mechanisch befestigt

Oberfläche gespachtelt

Deckendämmung
MW DI 035
d=240mm
mechanisch befestigt
Oberfläche gespachtelt

Deckendämmung
MW DAA 035
d=240mm
mechanisch befestigt
Oberfläche gespachtelt

Deckendämmung
MW DAA 035
d=240mm
mechanisch befestigt
Oberfläche gespachtelt

Flankendämmung
MW DAA 035
d=120mm
mechanisch befestigt
Oberfläche gespachtelt

Wanddämmung
MW WAA 035

d=160mm
mechanisch befestigt

Oberfläche gespachtelt

Deckendämmung,
Flankendämmung
CG DAA/ WAA 045
d=60mm
mechanisch befestigt
Oberfläche gespachtelt
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Detail
N113_EG_FBO

BA.R11-BS

OKRD +2,11

OKFF +2,31

+0,55 von OKFF

OKFF +2,31

Fußleiste Massivholz 10x100mm, 
weiß matt lackiert. Unterkante in 
Gefälle (6%) parallell zur Rampe

FB-Detail s.

Obere Lage Trockenputz aus 
Gripsplatte d=12,5 im 

Dünnbettverfahren verklebt, 
Oberfläche beidseitig 

gespachtelt Q3, mit Anstrich 
gem. Bemusterung

Stb-Decke

Trockenputz Bewegungsfuge
 notwendig?

Querholm RHO
50x30x3

Handlauf Stahlbügel rund, an 
Brüstungs UK verschweißt

Tragprofile, Stahlprofil,
RHO 30x50x3mm

Oberfläche beidseitig 
gespachtelt Q3, mit Anstrich 
gem. Bemusterung

Detail
N762_--_SCH

ff.

1
75

+1,10 von OKFF

+0,90 von OKFF

Handlauf rund, Ausf. s.

OK Brüstung

Handlauf, Anleimer allseitig, 
LEinzelstück mind 2,5m, Längsstoß stumpf, 
lösbare Verbindungsmittel, Einzelstücke 

vorgefertigt, gleichmäßig Aufteilung s. W+M Planung
Handlauf,Tafel, 
Maserung horizontal

Anpralllast 1000N/m

Anpralllast 1000N/m
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10.06.2025 ROE KRA Anpassungen in Absprache mit TWP
KRA allgemeine FortschreibungTeam rw+27.06.2025
KRA PhasenabschlussTeam rw+21.07.2025
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