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Dachgeschoss

Höhe ± 0,00m entspricht +34,95m üNHN
Wasserstand im Endzustand (Bemessungsstand): 
-8,95m entspricht +26,00m üNHN 
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Bauteil 1
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Raumnummer
Raumbezeichnung

Raumtypen-Nr.*
Ordnungsnummer*
Nettogrundfläche

*gem. Anlage 4 - Raumanforderungsprofil

Raumstempel:

Abkürzungen Türen:

DSS dichte Tür selbstschliessend

IBO im Betrieb offen
RS Rauchschutztür

STü Schiebetür
T30 feuerhemmende Tür
T90 feuerbeständige Tür 

DS dichtschließende Tür

37dB Schallschutzanf. Tür Rw

Putz mit AnstrichPU

SB

Abkürzungen Oberflächen:

SP

AN1

Spachtel, Q2
mit Anstrich Sichtbetonqualität 

Anstrich gemäß Farblegende

AK AkustikbekleidungFL Fliesenbelag

F/D Feuerlöschleitung/Druckluft
NA Notausgang / Notausstieg

NÖ-A Nachströmöffnung mit 
automatischer Auslösung

RAS Rauchansaugsystem
RA Rauchabzug
SHH Sprühflut/Hydrant/HDWN

Abkürzungen Allgemein:

AZ Aufzug
BRH OKFF bis OK Brüst. Roh
BRH* OKFF bis OK Fensterbrett

DF Gebäudedehnfuge

HGW Höchster gemessener
Grundwasserstand

HK Heizkörper
IR Installationsraum
LRH Lichte Raumhöhe

OKR/F Oberkante Roh / Fertig
RR Regenfallrohr
SB Bodensohle
TGA Technische Gebäudeaustattung
TH Treppenhaus
UKR/F Unterkante Roh / Fertig
VKR/F Vorderkante Roh / Fertig
VR Ventilationsrohr

F90 BW Brandwand, feuerbeständig (BR), 90 min

G30 Brandschutzanforderung Verglasung
FS-V 30 Feuerschutzvorhang
RS-V 30 Rauchschutzvorhang
FS-ST 30 Feuerschutzschiebetor
FS-Tor 90 Feuerschutztor

1 Feuerwiderstandsdauer 30/60/90min

Abkürzungen Brandschutz:

NÖ Nachströmöffnung 1

1

1

1

1B1 schwer entflammbar
B2 normal entflammbar
A1, A2 nicht brennbar

Anforderungen Brandschutz an Bauteile:

F90 Bauteil feuerbeständig (fb), 90 min
F60 Bauteil hochfeuerhemmend (hfh), 60 min
F30 Bauteil feuerhemmend (fh), 30 min

F90 BWqual. Bauteil mit Brandwandqualität, 90 min

≤ 72,5 = Absturzsicherung
Holm i. Scheibenzwi.-R.

BRH*

BA Bodenablauf

S rauchdichte Tür selbstschliessend

ANMERKUNGEN:
Alle Maßnahmen sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen! 
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Brüstungshöhen und Türhöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden (OKFF). Die lichte Raumhöhe bezieht sich auf Fertigmaße. 
Oberkante Fertigfußboden/Unterkante Abhangdecke bzw. Rohbaudecke. Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße. 

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Tragwerksingenieurs und der Fachingenieure einschließlich 
Brandschutzgutachter! Möblierung stellt nur die Funktionalität dar.

Sichtbetonqualität min. SB2, höhere Qualitäten sind im Grundriss gekennzeichnet

OKFF

OKRF

Boden- / DeckendurchbruchBD/DD

Legende

Höhe OKFF

Höhe OKRD

Gefälle in Prozent

OK Fertigfußboden

Verdeckt

Erdreich

Trockenbau

Mauerwerk

Stahlbeton

2%

+2,50
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Bestand

Dämmung

Untersicht

Möblierung durch Nutzer

Fluchttürverriegeleung allgemein / Vorführbereich

OK Rohfußboden Antrieb motorischM
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Geländer beidseitig

RA 
TRH 8 
(1,2m²)

Achsmaße

Gesamtmaße
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DD 
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+19,45 OK Attika +19,45 OK Attika

+19,45 OK Attika +19,45 OK Attika

+18,40 OKRF

kollektive Absturzsicherung

kollektive Absturzsicherung

BD HLS 25/45

BD Entrauchung 50/50

BD Entrauchung 
50/50

BD HLS Ø16

BD HLS 15/15

BD ELT 25/25

WD HLS 120/35
OKWD =-0,20

WD HLS 190/35
OKWD =0,00 UKRD

WD HLS 65/40
OKWD =0,00 UKRD

WD HLS 120/35
OKWD =0,00 UKRD

WD HLS 20/20
UKWD = +0,01 OKRD

WD HLS 20/20
UKWD = +0,01 OKRD

WD HLS 40/50
OKWD =0,00 UKRD WD HLS 100/40

OKWD =0,00 UKRD

Ausklinkung

KB HLS 16/16

KB HLS 5/5

DD HLS 16/16

BD ELT 25/40

BD ELT 8⁵/18

BD HLS Ø16
BD HLS Ø16

T-E.D01-01
Techniktür 
(Stahlbl.)
LD ≥ 90
Typ 2

Dachabdichtung BT_1 s.:

BD 0,76 x 0,56

BD 1,12 x 1,57

BD 0,76 x 0,56

BD 0,45 x 0,25
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PV-Anlage

LxB 13x2,25m

14 Module

PV-Anlage

LxB 9,25x2,25m

10 Module

PV-Anlage

LxB 9,25x2,25m

10 Module

PV-Anlage

LxB 13x2,25m

14 Module

3STG

PV-Anlage

LxB 13x2,25m

14 Module

Bestandsgebäude 
Land- und 

Amtsgericht 
Duisburg 

Landgerichtsstraße

76,01

575 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

6,00 6,00575 6,00 6,006,00 6,00 6,00

11,845 6,03 25 6,14 2,385 9,70

7,58 75,835

7,58 575 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

25 55 74,41
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Sichtschutzwand (Höhe 
3,0m) über OK Dach 

T-D. TRH 8-01
Techniktür 
(Stahlbl.)

T90
LD ≥ 90
Typ 2

freie Entwässerung Dach 
über TRH8 

Sichtschutzwand (Höhe 
3,0m) über OK Dach 

Wartungsgang Betonplatten 
Breite 80cm 

Wartungsgang Betonplatten 
Breite 80cm 

Hilfstreppe gerade 3STG 

Lichtband Festverglasung (überkopf)
Pultdach PRF-Dachkonstruktion

Schachtkopf 
Aufzug

Blechdach
freie 

Entwässerung

Achsmaße

Gesamtmaße

Fassademaße

Innenmaße

Überbrückung TGA- Kanal

Wartungsweg 

Brück zum Bestandsgebäude 

Wirtschaftshof

Rauchabzug 
motorisch öffnend
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Hochpunkt Abdichtung 

H
oc

hp
un

kt
 A

bd
ic

ht
un

g 

Kehle 

H
oc

hp
un

kt
 A

bd
ic

ht
un

g 

H
oc

hp
un

kt
 A

bd
ic

ht
un

g 

H
oc

hp
un

kt
 A

bd
ic

ht
un

g 

H
oc

hp
un

kt
 A

bd
ic

ht
un

g 
H

oc
hp

un
kt

 A
bd

ic
ht

un
g 

Hochpunkt Abdichtung 

Kehle 

Keh
le 

H
oc

hp
un

kt
 A

bd
ic

ht
un

g 

2% 2% 

2% 2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 2% 

2% 

2% 

7 STG / 17,5x28cm7 STG / 17,5x28cm

1 2 3 4 5 6 7E C

F

B

A

Detail
N453_DA_DAC

ff

+19,19 OKRF

+19,05 OKRF

27
5

56
12

5

56
15

5

25

Treppenplanung s.: 

Lichtband s.:

RLT-Anlage 3 (Küche)
LxBxH 9,30x1,40x1,60m

Technikaufstellfläche
NUF: 670,03 m2

RU: 162,385 m
-
-

-
-

Kältetechnik
NUF: 24,62 m2

RU: 20,30 m

E.D01 +18,50
+18,40

BA.R29-SA
DB.R03-AN

Aufstellfläche PV-Anlagen
NUF: 204,66 m2

RU: 58,83 m
-
-

-
-

Treppenhaus 8
NUF: 10,55 m2

RU: 13,01 m

D. TRH 8
+18,93
+18,78

BA.R09-BS
Beton SB3

1 2 3 4 5 6 7

A

D

C

B

A'

E

E'

A

D

C

B

A'

E

E'

08.10.2024 allgemeine Fortschreibung
17.04.2025 allgemeine Fortschreibung
12.06.2025 allgemeine Fortschreibung
27.06.2025 allgemeine Fortschreibung
11.07.2025 allgemeine Fortschreibung
21.07.2025 Phasenabschluss
08.10.2025 allgemeine Fortschreibung
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16

allgemeine Fortschreibung
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24.02.2026 SuD Änderungen/ Anpassungen gem. Indexwolke
17.03.2026 allgemeine Fortschreibung
13.07.2026 allgemeine Fortschreibung
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