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Höhe ± 0,00m entspricht +34,95m üNHN
Wasserstand im Endzustand (Bemessungsstand): 
-8,95m entspricht +26,00m üNHN 
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Raumbezeichnung

Raumtypen-Nr.*
Ordnungsnummer*
Nettogrundfläche

*gem. Anlage 4 - Raumanforderungsprofil

Raumstempel:

Abkürzungen Türen:

DSS dichte Tür selbstschliessend

IBO im Betrieb offen
RS Rauchschutztür

STü Schiebetür
T30 feuerhemmende Tür
T90 feuerbeständige Tür 

DS dichtschließende Tür

37dB Schallschutzanf. Tür Rw

Putz mit AnstrichPU

SB

Abkürzungen Oberflächen:

SP

AN1

Spachtel, Q2
mit Anstrich Sichtbetonqualität 

Anstrich gemäß Farblegende

AK AkustikbekleidungFL Fliesenbelag

F/D Feuerlöschleitung/Druckluft
NA Notausgang / Notausstieg

NÖ-A Nachströmöffnung mit 
automatischer Auslösung

RAS Rauchansaugsystem
RA Rauchabzug
SHH Sprühflut/Hydrant/HDWN

Abkürzungen Allgemein:

AZ Aufzug
BRH OKFF bis OK Brüst. Roh
BRH* OKFF bis OK Fensterbrett

DF Gebäudedehnfuge

HGW Höchster gemessener
Grundwasserstand

HK Heizkörper
IR Installationsraum
LRH Lichte Raumhöhe

OKR/F Oberkante Roh / Fertig
RR Regenfallrohr
SB Bodensohle
TGA Technische Gebäudeaustattung
TH Treppenhaus
UKR/F Unterkante Roh / Fertig
VKR/F Vorderkante Roh / Fertig
VR Ventilationsrohr

F90 BW Brandwand, feuerbeständig (BR), 90 min

G30 Brandschutzanforderung Verglasung
FS-V 30 Feuerschutzvorhang
RS-V 30 Rauchschutzvorhang
FS-ST 30 Feuerschutzschiebetor
FS-Tor 90 Feuerschutztor

1 Feuerwiderstandsdauer 30/60/90min

Abkürzungen Brandschutz:

NÖ Nachströmöffnung 1

1

1

1

1B1 schwer entflammbar
B2 normal entflammbar
A1, A2 nicht brennbar

Anforderungen Brandschutz an Bauteile:

F90 Bauteil feuerbeständig (fb), 90 min
F60 Bauteil hochfeuerhemmend (hfh), 60 min
F30 Bauteil feuerhemmend (fh), 30 min

F90 BWqual. Bauteil mit Brandwandqualität, 90 min

≤ 72,5 = Absturzsicherung
Holm i. Scheibenzwi.-R.

BRH*

BA Bodenablauf

S rauchdichte Tür selbstschliessend

ANMERKUNGEN:
Alle Maßnahmen sind vor Ort vom Auftragnehmer zu prüfen und zu vergleichen! 
Es besteht kein Anspruch auf Vollständigkeit.

Brüstungshöhen und Türhöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden (OKFF). Die lichte Raumhöhe bezieht sich auf Fertigmaße. 
Oberkante Fertigfußboden/Unterkante Abhangdecke bzw. Rohbaudecke. Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße. 

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen des Tragwerksingenieurs und der Fachingenieure einschließlich 
Brandschutzgutachter! Möblierung stellt nur die Funktionalität dar.

Sichtbetonqualität min. SB2, höhere Qualitäten sind im Grundriss gekennzeichnet
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BD HLS Ø16 

WD HLS 30/35 
OKWD= -0,07 UKRD
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T-S.Vorführ-
TRH 4-01
Wacht.-tür 
(Stahlbl.)

T30 S
-

LD ≥ 105
Typ 3

Glasausschnitt 
Typ A

BD HLS 15/15

BD und DD ELT 18/8⁵

BD ELT 25/80

BD ELT 25/100

BD ELT 8⁵/18

WS ELT 35/18/8 
OKWS= -1,27 UKRD

WS ELT 12/30/8 
UKWS= +1,00 OKRF

DD HLS 20/20

WS ELT 12/30/7 
UKWS= +1,20 OKRF WS ELT 12/30/7 

UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/30/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/30/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WD HLS 40/80 
UKWD= +0,40 OKRD

WD HLS 40/15 
OKWD= -0,48 UKRD

DD Ø16 DD Ø16 DD Ø16 DD Ø16DD Ø16

DD Ø16

WS ELT 18/8⁵/274

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 12/50/7 
UKWS= +1,20 OKRF

WS ELT 18/400/8⁵
OKRF bis UKRD

DD ELT 25/100

DD ELT 25/80

WD ELT 60/11
UKWD = OKRD

WD ELT 60/11
UKWD = OKRD

WD ELT 70/11
UKWD = OKRD

WD ELT 60/11
UKWD = OKRD

WD ELT 60/11
UKWD = OKRD

WD ELT 70/11
UKWD = OKRD

DD HLS 25/25

DD Ø16

Notentwässerung
WD HLS 17⁵/13 
OKWD = +0,12 OKRD

Notentwässerung
WD HLS 17⁵/13 
OKWD = +0,12 OKRD*

Notentwässerung
WD HLS 17⁵/13 
OKWD = +0,12 OKRD*

Notentwässerung
WD HLS 17⁵/13 

OKWD = +0,12 OKRD*

Notentwässerung
WD HLS 17⁵/13 

OKWD = +0,12 OKRD

Notentwässerung
WD HLS 17⁵/13 

OKWD = +0,12 OKRD

DD HLS Ø16

WD HLS Ø20 
RA= 0,10 OKRD SG

F90 

DD HLS 30/30

WD HLS 120/60 
OKWD= -0,15 UKRD

DD HLS 15/15

WD HLS 15/15 
OKWD= -0,12 UKRD

T-GS-01
Rohrrahmentür

(Stahlbl.)
DS
-

LD ≥ 105

PU
 

WD HLS 30/30 
OKWD= -0,39 UKRD

WD HLS 25/30 
OKWD= -0,11 UKRD

Pollerleuchte
Außenanlage

Pollerleuchte
Außenanlage

Pollerleuchte
Außenanlage

Pollerleuchte
Außenanlage

Pollerleuchte
Außenanlage

Pollerleuchte
Außenanlage

nichttragende Stb-Wand

Typ 3
Glasausschnitt

Typ A

Vorführzelle 1
NUF: 10,57 m2

RU: 13,90 m

E.S38
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 2
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S37 
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 3
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S36 
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 4
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S35 
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 5
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S34 
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 6
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S33 
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 7
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S32 
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 8
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S31 
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 9
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S30
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 10
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S29
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 11
NUF: 10,09 m2

RU: 13,69 m

E.S28
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 12
NUF: 10,11 m2

RU: 13,70 m

E.S17
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 13
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S18
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 14
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S19
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 15
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S20
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 16
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S21
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 17
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S22
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 18
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S23
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 19
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S24
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 20
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S25
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 21
NUF: 10,34 m2

RU: 13,80 m

E.S26
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorführzelle 22
NUF: 10,09 m2

RU: 13,69 m

E.S27
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R04-SP

Vorraum WC D
NUF: 5,29 m2

RU: 10,555 m

E.S45
-1,97
-2,17

BA.R01-FL
DB.R15-GKI

Vernehmungszimmer LG
NUF: 24,73 m2

RU: 20,23 m

E.S14
-1,97
-2,17

BA.R06-KT
DB.R07-GL

Aufsichtsraum zu 5.12
NUF: 32,95 m2

RU: 23,38 m

E.S15
-1,97
-2,17

BA.R06-KT
DB.R06-GL

Vernehmungszimmer AG
NUF: 25,00 m2

RU: 20,49 m

E.S13
-1,97
-2,17

BA.R06-KT
DB.R07-GL

Doppelbüro mD 32
NUF: 33,76 m2

RU: 23,75 m

E.S39
-1,97
-2,17

BA.R06-KT
DB.R07-GL

Druckstraße
NUF: 16,27 m2

RU: 17,13 m

E.S41 
-1,97
-2,17

BA.R06-KT
DB.R07-GL

Scanstelle
NUF: 24,83 m2

RU: 20,23 m

E.S42 
-1,97
-2,17

BA.R06-KT
DB.R07-GL

Logistikzentrale / Poststelle
NUF: 76,54 m2

RU: 39,855 m

E.S43
-1,97
-2,17

BA.R06-KT
DB.R07-GL

Asservatenraum
NUF: 22,32 m2

RU: 21,555 m

E.S44a
-1,97
-2,17

BA.R06-KT
DB.R04-SP

Umkleide Damen Duschen
NUF: 6,33 m2

RU: 10,205 m

E.S55
-1,97
-2,17

BA.R03-FL
DB.R14-ZF

UV 2 LAD
TF: 3,42 m2

RU: 7,68 m

E.S51
-1,97
-2,17

BA.R06-KT
DB.R04-SP

EDV 2 LAD
TF: 12,25 m2

RU: 17,33 m

E.S50
-1,97
-2,17

BA.R15-KT
DB.R04-SP

Treppenhaus 10
VF: 33,94 m2

RU: 28,515 m

S.TRH 10
-1,97
-2,17

BA.R09-BS
Beton SB3

Vorführ-TRH 3
NUF: 15,19 m2

RU: 16,60 m

S.Vorführ-TRH 3
-
-

BA.R09-BS
Beton SB3

Vorführ-TRH 4
VF: 44,72 m2

RU: 46,725 m

S.Vorführ-TRH 4
-3,33
-3,43

BA.R15-BS
DB.R01-PU

Flur Straf.+ Vorführabt.
VF: 124,95 m2

RU: 91,34 m

E.S10
-1,97
-2,17

BA.R11-BS
DB.R06-GL

Flur Straf.+ Vorführabt.
VF: 53,70 m2

RU: 57,70 m

E.S16
-1,97
-2,17

BA.R16-EP
DB.R13-GK

ZBV für Nutzertechnik
TF: 7,80 m2

RU: 11,20 m

E.S52a
-1,97
-2,17

BA.R15-KT
DB.R04-SP

Aufzug
VF: 3,37 m2

RU: 7,38 m

PA.10
-
-

-
-

Schacht 4
TF: 4,76 m2

RU: 9,68 m

S.4
-
-

-
DB.R09-HW

Vorführ-Aufzug
VF: 5,38 m2

RU: 9,31 m

VA.3
-
-

BA.U09-SA
-

Vorraum WC H
NUF: 5,28 m2

RU: 10,555 m

E.S48
-1,97
-2,17

BA.R01-FL
DB.R15-GKI

Herren Duschen
NUF: 19,95 m2

RU: 18,56 m

E.S57
-1,97
-2,17

BA.R03-FL
DB.R14-ZF

Umkleide Damen
NUF: 19,82 m2

RU: 18,58 m

E.S54
-1,97
-2,17

BA.R06-KT
DB.R06-GL

WC Herren Beschäftigte
NUF: 4,59 m2

RU: 8,675 m

E.S49
-1,97
-2,17

BA.R01-FL
DB.R15-GKI

WC Damen Beschäftigte
NUF: 5,00 m2

RU: 9,125 m

E.S46
-1,97
-2,17

BA.R01-FL
DB.R15-GKI

barrierefreie Dusche
NUF: 4,36 m2

RU: 8,385 m

E.S53
-1,97
-2,17

BA.R04-FL
DB.R14-ZF

Teeküche LG/AG 3
NUF: 7,19 m2

RU: 10,78 m

E.S52
-1,97
-2,17

BA.R06-KT
DB.R05-GK

barrierefreies WC / Dusche Beschäftigte
NUF: 8,47 m2

RU: 12,03 m

E.S47
-1,97
-2,17

BA.R04-FL
DB.R14-ZF
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08.10.2024 allgemeine Fortschreibung
07.02.2025 allgemeine Fortschreibung
21.02.2025 allgemeine Fortschreibung
07.03.2025 allgemeine Fortschreibung
21.03.2025 allgemeine Fortschreibung
04.04.2025 allgemeine Fortschreibung
17.04.2025 allgemeine Fortschreibung

14.05.2025 allgemeine Fortschreibung
07.05.2025 allgemeine Fortschreibung

21.05.2025 allgemeine Fortschreibung
20.06.2025 allgemeine Fortschreibung 11
27.06.2025 allgemeine Fortschreibung 12
11.07.2025 allgemeine Fortschreibung 13
21.07.2025 Phasenabschluss 14
08.10.2025 15allgemeine Fortschreibung
05.12.2025 16allgemeine Fortschreibung

17
18
19
20

24.02.2026 SuD Änderungen/ Anpassungen gem. Indexwolke
17.03.2026 allgemeine Fortschreibung
27.03.2026 SuD Anpassung/ Ergänzung
01.09.2026 Anpassung TRH10 siehe Indexwolken
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